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RESUMEN–  En la actualidad, el sector energético global estáligado a políticas ambientales bajas en carbono y eficiente uso de la energía 
con el desarrollo de nuevas tecnologías; es así que, la g neración distribuida y sistemas de almacenamiento han ganado relevancia y se han integrado 
a la red eléctrica. El presente artículo propone una heurística para ubicar sistemas de almacenamiento d  energía (SAE) asociados a generación 
distribuida en redes eléctricas georreferenciadas; la principal contribución y objetivo de la investigación radica en utilizar las características 
intrínsecas de la red como sus distancias, geolocaliza ión de usuarios y sitios candidatos para instalar SAE que permiten minimizar caídas de voltaje 
y pérdidas de potencia. El problema de optimización se resuelve utilizando el algoritmo de búsqueda exhaustiva (Brute Force) y se valida en un 
escenario de la ciudad de Pamplona - España. Adicionalmente, se detallan las diferentes tecnologías de SAE y ventajas técnicas que están bridan a 
las redes eléctricas; así como diferentes métodos relacionados al dimensionamiento y emplazamiento de estos sistemas.  
 
Palabras clave– Generación distribuida, Planificación de almacenamiento de energía, Optimización heurística, Ubicación 
óptima georreferenciada, Red de distribución de energía. 
 
ABSTRACT– Recently, the global energy sector is linked to low carbon environmental policies and efficient use of energy with the 
development of new technologies. Distributed generation and energy storage systems (ESS) have gained rel vance and they have integrated into 
the grid. This paper proposes a heuristic to placement EES associated with distributed generation in georeferenced power distribution system; The 
major contribution and objective of the study is based on the use of grid’s intrinsic characteristics such as: distances, geolocation of users and 
candidate sites to install EES that allow minimizing voltage drops and power losses. The optimization pr blem is solved using the Brute Force 
algorithms and is validated in a scenario of Pamplona city, Spain. Additionally, the different SAE technologies and technical advantages that are 
provided to the electric networks are detailed; as well as different methods related to the sizing andplacement of these systems. 
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El desarrollo de las actividades económicas y 
productivas de las sociedades a través de las últimas 
décadas, así como, el avance tecnológico a nivel 
industrial, economías de escala y crecimiento 
demográfico,  presente en los países, hacen que sean 
necesarios cada vez mayores requerimientos energéticos; 
la principal problemática del modelo económico 
adoptado por las naciones está relacionado al uso de 
recursos naturales de origen fósil y no renovable como el 
petróleo que con el paso de los años ha presentado 
consecuencias a nivel ambiental [1] .  
Entidades como la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) y Unión Europa (UE) han mostrado su 
preocupación sobre esta temática a través del 
establecimiento de acuerdos (COP21 y Acuerdo de París
2019), protocolos y mecanismos para reducir la emisión 
de gases de efecto invernadero, así como, el 
planteamiento de metas para garantizar la conservación 
de los recursos para las actuales y especialmente las 
futuras generaciones (Objetivos de Desarrollo Sostenible 
ODS) [2]. El sector energético, según la ONU, es uno de 
los factores que contribuye al cambio climático y 
representa el 60% de todas las emisiones globales de 
gases de efecto invernadero debido al crecimiento de las 
ciudades y especialmente, el consumo doméstico y 
comercial de energía que después del sector transporte, 
es la segunda área de uso de energía que más rápidamente 
ha crecido en la última década por la falta del uso
eficiente de los recursos. Fundamentados en la 
 
problemática anterior; para el año 2030, los ODS 7, 11 y 
12, plantean metas que permitan garantizar el acceso a la 
energía, haciendo un uso eficiente de la misma y basada 
en una producción y consumo racional de los recursos, 
permitirán a futuro planificar ciudades y comunidades 
inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles [3]–[6]. 
Actualmente, la rápida urbanización y crecimiento de 
las urbes, deben responder a criterios de planificación 
sobre los recursos energéticos, la generación eléctrica de 
forma concentrada o distribuida con recursos renovables 
y no convencionales como la energía solar fotovoltaica, 
eólica y biocombustibles, así también, los sistemas de 
almacenamiento de energía, son las opciones más viables 
para impulsar los ODS y la economía de un país al 
diversificar su matriz energética [7], [8] .  
Las redes eléctricas a futuro, están direccionándose a 
ser más gestionables (Smart Grid) con el avance en 
tecnologías de medición, control y comunicación 
conjuntamente con generación distribuida y sistemas de 
almacenamiento de energía (SAE); la ubicación de estos 
últimos, deben responder a criterios técnicos y 
económicos que permitan encontrar la localización 
adecuada y aprovechar las ventajas técnicas que añad n 
a una red; entre estas se destacan la flexibilidad y 
seguridad que le da a la red de distribución como sop rte 
para gestionar la demanda, por ejemplo, en países donde 
se tienen dos pagos por el servicio de energía eléctrica 
(demanda y potencia punta) los SAE reducen estos 
rubros, reducción de la demanda punta y generación 
convencional ya que pueden guardar energía en periodos 
donde la demanda es baja y luego usar lo almacenado 
durante periodos con incremento de demanda [9]–[11]. 
Adicionalmente, es importante destacar que los SAE 
permiten mejorar la calidad de servicio suavizando 
fluctuaciones cortas causadas por cambios de carga o 
pequeñas interrupciones, en el caso de indisponibilidad 
de una unidad de generación o líneas de transmisión, los 
SAE pueden actuar como una fuente que proporciona 
energía a la red para evitar interrupciones. Así también, 
permite integrar a la red los sistemas de generación de 
energía eléctrica con recurso no renovables como la 
radicación solar y el viento que su principal desventaja es 
la intermitencia y nulo control que se tiene sobre los 
mismos, haciéndolos más gestionables y rentables [12]–
[15]. La ubicación de SAE debe responder a criterios 
técnicos y económicos que permitan tomar la mejor 
opción de localización dentro de una red, uno de estos 
criterios es la minimización de pérdidas de potencia y 
caída de voltaje desde el punto en el cual está colocado 
el SAE hasta los usuarios; con mayor detalle, se 
mencionan en la sección III algunos criterios 
considerados en otras investigaciones sobre la temática 
[16]. 
El presente artículo busca desplegar sistemas de 
almacenamiento de energía SAE asociado a generación 
distribuida minimizando la caída de voltaje y pérdidas de 
potencia en una red de distribución georreferenciada.  
Este artículo se organiza de la siguiente manera. La 
sección II presenta un detalle de las principales 
características de SAE y los más empleados en redes 
eléctricas. La sección III se describe una revisión de las 
investigaciones existentes sobre la temática. En la 
sección IV se traza el problema y su planteamiento 
matemático y los resultados obtenidos del modelo se s 
analizan en la sección V y finalmente, en la sección VI 
se presentan algunas conclusiones producto de la 
investigación y futuros trabajos. 
 
2. Tecnologías de Almacenamiento en Redes 
Eléctricas 
Existen varias tecnologías de SAE en redes de energía 
eléctrica, entre ellas se incluye a las centrales de bombeo 
hidráulico, aire comprimido, hidrógeno, volantes de
inercia, almacenamiento magnético con 
superconducción, supercondensadores o ultra-
condensadores y baterías de estado sólido; estas 
tecnologías son muy populares y se utilizan para diversas 
aplicaciones en los sistemas de energía dependiendo del 
nivel de potencia o densidad de energía que se requie a 
[17], [18]. En sistemas de distribución, micro-redes y 
sistemas de generación autónomos (solar o eólico) la 
utilización de SAE configurados con bancos de baterías 
(BESS del inglés Batery Energy Storage Sytem) es la 
opción más frecuente y viable en función de los costos y 
madurez de la tecnología [19] como se destaca en la 
Figura 1 
Actualmente, en el mercado se encuentran diferentes 
tecnologías de BESS como: baterías de ion-litio, sulfuro 
de sodio, plomo ácido y baterías de gel y su aplicación 
depende de las características en cuanto a tiempo de 
operación, rendimiento, ciclos de carga-descarga y 
mantenimiento [20]. Las más utilizadas han sido las de 
plomo ácido e Ion-litio; estas últimas trabajan en 
periodos más extensos ya que tienen más ciclos de carga-
descarga, sin embargo, las baterías de plomo ácido son 
más utilizadas en sistemas aislados de red por la madurez 













Figura 1. Sistema de distribución con localización georreferenciada de sistemas de almacenamiento. Fuente Autor. 
 
3. Planificación y Ubicación de Sistemas de 
Almacenamiento de Energía SAE en redes 
eléctricas 
La revisión del estado del arte da cuenta que la 
localización y dimensionamiento de los SAE responde a 
criterios de optimización de una o varias variables que 
intervienen en el sistema, entre estas se analiza 
parámetros técnicos como perfiles y regulación de 
voltaje, reducción de pérdidas en la red, impedancia de la 
red (relación R/X), factor de carga, ciclo de vida de los 
SAE, repuesta a la demanda, así como criterios 
económicos con  el costo anual, el valor presente neto del 
sistema, su costo nivelado de energía (LCOE) y el costo 
del ciclo de vida, son algunas de las formas efectivas de 
reducir los costos y justificar los altos costos de inv rsión 
de estos elementos [22]. Entre las técnicas más utilizadas 
se tiene  Algoritmos de optimización de enjambre de 
partículas (PSO), Algoritmo evolutivo de optimización 
de enjambre de partículas (E-PSO), Algoritmo genético 
(GA) aleatorio, Algoritmo de colonia de abejas 
artificiales (ABC), Modelo de programación lineal (LP) 
Modelo de programación lineal de enteros mixtos 
(MILP), simulación del Monte Carlo, agrupación y 
análisis de sensibilidad [23]–[25].  
A continuación, se destacan artículos relacionados 
con el dimensionado y ubicación de los SAE en redes  
eléctricas mencionando las variables que intervienen y 
los principales aportes a la temática en análisis.   
En [26], se analiza la incorporación de SAE 
conjuntamente con la demanda de edificios y vehículos 
eléctricos  a los cuales los considera como una demanda 
flexible y gestionable, el modelo lo resuelven con 
programación Lineal Entera mixta (MILP) aplicada a un 
escenario en Finlandia que da como resultado el ahorro 
en la facturación de los usuarios y una reducción del 
consumo.  
En [27] se presenta un modelo de participación en el 
mercado diario y en tiempo real de una planta virtual de 
energía (VPP del inglés Virtual Power Plant) formada 
por generación no convencional y sistemas de 
almacenamiento de energía para maximizar las ganancias 
y participación en el mercado de la VPP, el modelo ubica 
las VPP estratégicamente utilizando optimización difusa 
por la aleatoriedad del recurso. 
En [23] se propone la integración de SAE en un 
sistema comunitario residencial con generación 
fotovoltaica, la ubicación de los mismos se realiza 
minimizando las pérdidas anuales de energía 
considerando el criterio de centro de gravedad y un 
despacho por hora para lograr un factor de carga anu l 
deseado, el modelo se prueba en un sistema de 19 buses
y observando la reducción del costo anual de energía 
 
comprada, pérdidas de potencia en la red y mejorand el 
factor de carga.  
En [28] se busca la capacidad y ubicación de los SAE
en redes de distribución con alta inmersión de energía 
solar con el objetivo de mejorar la regulación de voltaje 
la red considerando la matriz de impedancias del sistema 
y la relación R/X de la red, optimizando la cantidad de 
potencia activa y reactiva intercambiada por el SAE y la 
red. 
La principal contribución de [29]  son estrategias p ra 
el control de potencia y gestión de energía en una 
microred reduciendo la energía generada y las pérdidas 
de mejorando así la eficiencia de todo el sistema 
minimizando los costos operativos. Considera un 
algoritmo evolutivo para controlar los componentes d  la 
microred y almacenamiento de energía. 
En [30] se propone un método de optimización de  
ubicación y dimensionamiento del BESS en función de 
la respuesta a la demanda considerando costos asociados 
al ciclo de vida, los ingresos por desplazamiento de carga 
y la disminución de pérdidas mediante algoritmo 
genético.  
Es necesario mencionar que de los artículos revisados 
ninguno incluye criterios de georreferenciación como 
una de las variables adicionales para ubicación de los 
SAE en redes eléctricas. 
 
4. Metodología y Formulación del Problema 
El presente artículo es de categoría básica debido a su 
naturaleza experimental empleando procesos de 
simulación. Tiene un enfoque cuantitativo, puesto que, se 
busca determinar la ubicación óptima de SAE además 
minimizar la variación de voltaje desde el nodo de 
conexión hasta el primario del transformador de 
distribución más alejado. Para ello el modelo propone 
una metodología exploratoria, basado en búsqueda 
exhaustiva, en la cual, se aplica procesos iterativos para 
determinar la topología factible a implementar en el caso 
real de estudio. En el presente artículo, se ha utilizado 
como escenario la localidad de Pamplona, España con un 
área de estudio aproximado de 1.33 .  
La metodología propuesta advierte la necesidad de 
generar un algoritmo iterativo sujeto a condiciones 
iniciales mediante la observación de restricciones reales 
en cada caso de estudio tales como, número de 
segmentaciones, calibre del conductor, y demanda en 




Tabla 1. Notaciones y Variables 
Nomenclatura Descripción 
β Coordenadas de intersecciones. 
 Coordenadas de transformadores. 
 Área de estudio 
ζ Vector unión de intersecciones y transformadores. 
ξ Vector usuarios por cada grupo. 
kVA_km 
Vector de potencia soportada por el 
conductor por cada kilómetro. 
 Data georreferenciada del área de estudio 
γ Matriz de conectividad 
G Matriz de distancias en (km) 
Go Matriz auxiliar de distancias (km) 
rows Variable extraer filas ID de ϒ 
col Variable extraer columna ID de ϒ ϕ Índices de topología sobre calles 
 Índices de transformadores 
ψ # clústeres 
Idxy Índices de cada agrupación 
mdxy Centro de masa de cada clúster 
ρ Posición óptima de generación distribuida 
TR Ruta de ρ hacia  de cada clúster 
D Distancia total de cada clúster 
matriz 
Trazabilidad red primaria de ρ hacia 
cada  
trayectoria 
Topología de potencias nodales de la 
red primaria 
Δd Variable de distancia 
ΔV Variable de caída de voltaje en % 
C 
Costo por cada Kilómetro de 
conductor 
 
El presente artículo pretende determinar el lugar 
óptimo para emplazar SAE como alternativa para 
mejorar los perfiles de voltaje logrando proveer a la 
demanda de la potencia requerida garantizando 
continuidad de servicio eléctrico. El lugar seleccionado 
por la heurística para emplazar SAE estará determinado 
por el centro de masa del conjunto de transformadores 
pertenecientes a cada clúster. Una vez emplazado SAE se 
procede a determinar, mediante un proceso exploratorio, 
la ruta óptima para poder energizar los primarios de los 




Al ser la mínima ruta de expansión desde SAE hacia 
los primarios de los transformadores de distribución 
aquella topología garantizará reducir la variación de 
voltaje permitiéndonos reducir el calibre del conductor 
para transferir la máxima potencia a los usuarios finales, 
por lo tanto, la presente investigación no solo permitirá 
planificar el emplazamiento de SAE, sino que además  
permitirá minimizar y evaluar la variación de voltaje 
permitiendo al usuario de la heurística propuesta, tomar 
decisiones confiables.  
Existe n transformadores de distribución () 
distribuidos en un área georreferenciada A, A(n). El 
modelo conoce la topología del área de estudio  y con 
ello las intersecciones β definidas en una matriz de 
conectividad γ, las cuales, permitirá mediante un árbol de 
mínima expansión determinar la mínima ruta que 
permitirá relacionar los primarios de los transformadores 
de distribución con SAE. Al agrupar transformadores d  
distribución considerando su cercanía se consigue 
brindar servicio a un grupo de usuarios ξ, tal que, permita 
minimizar la longitud total del conductor que energizará 
los primarios de los transformadores de distribución 
desde SAE. Con el algoritmo 1 óptimo despliegue de 
sistemas de acumulación de energía (ODSAE) se expon 
la metodología para el emplazamiento de SAE, 
enrutamiento y verificación de variables de interés como 
i) variación de voltaje y ii) distancias acumuladas e cada 
sistema radial encontrado por el modelo. El número d  
sistemas radiales existentes en el área de estudio 
dependerá de ψ quienes a su vez deberán ser definidos 
por el evaluador indicando el número de usuarios 
aproximados deseado por cada agrupación, es decir, si de 
32 transformadores de distribución emplazados desea 
agrupar en 8 usuarios aproximadamente por cada clúster 
se debe determinar el cociente entre el número de 
transformadores distribuidos y el número de usuarios por 
grupo. En la Tabla 1 se expone un sumario indicando la 
definición de cada variable empleada en el presente 
artículo.   
 
Algoritmo 1  ODSAE – Optimo Despliegue SAE.  
Paso 1: Variables 
              = [β ] 
Paso 2: Leer OSM 
  = openstreetmap (‘belosa.osm’) 
Paso 3:  Matriz de Conectividad 
 ϒ = extraer_matriz () 
G = zeros (longitud (γ)) 
 For i ← longitud (γ) 
       For j ← longitud (γ) 
       G(i,j) = haversine(γ , γ) * γ,    
       G(j,i) = haversine(γ , γ) * γ,    
                    Endfor 
              Endfor 
              Go ← G 
Paso 4: Agrupación Transformadores  
             rows    ← any(γ,2); col       ← any(γ,1) 
             índices ← rows.’ | col 
             ϕ = encontrar (índices == 1) 
              = ϕ(1:1:longitud(β)) 
             ψ = redondear(longitud() / ξ) 
             [ Idxy mdxy ] = kmedoids([, 	],ψ) 
             ρ = (mdxy) 
Paso 5: Ruta Óptima Red Primaria 6.3 kV 
 For k ← longitud (γ) 
      inicio ← ρ (k) 
      final ← (encontrar(Idxy==k)) 
 [TR D] = 
shortestpathtree(Go,inicio,final) 
 For l ← longitud (TR) 
 temp = TR{l} 
 For h ← longitud (temp) 
 matriz(f,h) = temp (h) 
              Endfor           
              Endfor        
              rows = any(matriz,2); col = any(matriz,1) 
              índices = rows.’ | col 
              trayectoria(k) = γ (índices) 
              Endfor 
 
Paso 6: Computo Caída de Voltaje  
 For m ← 1: longitud (trayectoria) 
 Δd = encontrar (Go(trayectoria(m))) 
 ΔV(m) ← (trayectoria(m)* Δd) / kVA_km 
              Endfor 
 






La ecuación 1 representa la función objetivo, misma 
que, expresa minimizar la caída de voltaje y la reducción 
en km de la longitud total del conductor en la red primaria 
de distribución. Con la ecuación 2 se garantiza la nu idad 
de una coordenada en latitud y longitud, además, verifica 
la pertenencia de dicha coordenada al área de estudio. En 
la ecuación 3 se verifica que al menos exista un clúster 
de tal manera que se pueda dar paso a la creación de la 
red primaria de los transformadores de distribución. Las 
matrices de conectividad generadas en el modelo deben 
ser , es decir cuadrada, con la ecuación 4 se verifica 
lo expuesto. Para dar origen a una agrupación se deb  
garantizar que el cociente entre el número de usuarios y 
el número deseado aproximado de transformadores de 
distribución por grupo se un valor entero con la ecuación 
5 se puede verificar. Con la ecuación 6 se expone que 
necesariamente debe existir una longitud diferente de 
cero para que existe caída de voltaje. 
 
5. Análisis de Resultados 
En esta sección se presenta la discusión de los 
resultados obtenidos en los procesos de simulación 
durante la evaluación del modelo. El modelo es finito y 
aplicable a diferentes escenarios debido a su flexibi idad 
para adaptarse a nuevas condiciones. Con la tabla 2 se 
expone los parámetros de simulación con los que fue 
evaluado y validado la heurística propuesta. En la figura 
1 se presenta el escenario inicial en el cual se dearrolla 
la evaluación del modelo propuesto en el presente 
artículo. Con la figura, se evidencia que el modelo 
necesariamente debe conocer la topología, el área 
geográfica y las relaciones nodales que existe mediante 
su matriz de conectividad. 
 
Tabla 2. Óptima ubicación y dimensionamiento de 





Área de Estudio 1.133  







Tipo de Red AC 
Nivel de Voltaje 6.8 kV 
 
Además, en la figura 1 se puede apreciar que las 
trayectorias consideradas en el modelo son 
bidireccionales, de tal manera que, el modelo pueda 
elegir la mejor ruta en cada caso de estudio con el mayor 
número de opciones posibles; las líneas de color azul con 
sus respectivos pesos indican la dirección y longitud en 
kilómetros de la trazabilidad de la ruta. El escenario 
seleccionado es un área ubicada en España en la localidad 
de Belosa en la ciudad de Pamplona-Navarra. 
 
 
Figura 1. Relación a nivel de trayectorias geolocalizadas y 
exposición gráfica de matriz de conectividad. Fuente Autores. 
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Figura 2. Asignación randómica de la demanda bajo 
distribución de Poisson. Fuente Autores. 
 
     La figura 2 ilustra la demanda emplazada en los 
transformadores de distribución. Es importante 
mencionar que esta demanda puede ser ajustada de 
manera arbitraria para cada escenario real en el que se 
desee evaluar al modelo. Los valores de potencia 
asignado a cada transformador oscilan entre 110 y 160 
kVA. Esta carga permitirá determinar la magnitud de 
caída de voltaje y en consecuencia permitirá dimensionar 




Figura 3. Matriz de adyacencia o de conectividad. Fuente 
Autores. 
En la Figura 3 se expone la matriz de conectividad, la 
cual, revela la longitud existente entre cada nodo del 
escenario, además, podemos apreciar cómo se relacionan 
las intersecciones entre sí, es decir, la topología 
alcanzada como resultados necesariamente debe 
ajustarse a las trayectorias habilitadas en la figura 3. Otro 
detalle que se ilustra la figura 3 es la bidireccionalidad 
del trazado de las rutas y se verifica con la diagon l, 
puesto que, el lado superior es simétrico al inferior. 
 










2 0.10 0.35 
2 0.09 0.42 
2 0.16 0.21 
3 0.24 0.29 
2 0.16 0.40 
1 0.00 0.16 
1 0.00 0.09 
2 0.19 0.29 
2 0.08 0.31 
2 0.15 0.30 
3 0.19 0.48 
2 0.17 0.12 
1 0.00 0.06 
4 0.38 0.53 
1 0.00 0.23 
2 0.09 0.27 
4  
4 0.32 0.52 
3 0.20 0.48 
4 0.38 0.53 
3 0.26 0.29 
4 0.34 0.62 
5 0.36 0.83 
5 0.56 0.77 
4 0.55 0.46 
8 
9 1.16 1.13 
10 1.47 1.57 
9 1.35 1.34 
4 0.55 0.44 
16 
14 2.33 2.02 
18 3.21 2.48 
32 32 9.85 4.50 
 
 
Con la tabla 3 se expone los resultados de la 
planeación bajo diferentes condiciones iniciales. En la 
columna 1 se considera el número de usuarios promedi  
requerido para definir las segmentaciones en que se 
dividirá el área de estudio. El número de SAE a emplazar 
dependerá el número de segmentaciones encontradas por 
el modelo. En consecuencia, la demanda que deberá 
satisfacer SAE es la sumatoria de las potencias parciales 
de los transformadores de distribución emplazados en el
área de estudio.  En la columna 2 se expone el número de 
transformadores de distribución pertenecientes a un 
mismo circuito y la longitud del vector de la columna 2 
expresa el número de agrupaciones encontrada por el 
modelo. Es notorio apreciar, que a al aumentar la 
capacidad de agrupar transformadores el número de 
clústeres disminuye. Otro detalle que se desvela en la 
tabla 3 es la reducción de los clústeres cuando aumenta 
la potencia instalada requerida por cada SAE. En las 
columnas 3 y 4 de la tabla 3 se presenta la distanca total 
del conductor y potencia total requerida en cada 
agrupación.  Por ejemplo, si nos ubicamos en la columna 
2, fila 1 indica que existe 2 transformadores en esa
agrupación y la longitud total del conductor a emplear es 
de 100 metros (columna 3, fila 1) y la potencia para 
satisfacer la demanda es de 350 MVA (columna 4, fila 
1). De manera similar se puede interpretar la Tabla 3 p ra 
todos los casos ensayados. Por lo tanto, el modelo ha 
demostrado ser práctico y confiable en cuanto a los 
resultados obtenidos y queda demostrada la 
funcionalidad de la heurística propuesta en esta 
investigación.  La metodología aplicada para determinar 
la variación de voltaje en el presente artículo se basa en 
el método de administración de electrificación rural con 
sus siglas en inglés REA. Este método permite estimar la 
demanda en función del número de usuarios asociados a 
los secundarios de los transformadores de distribución.  
Es importante mencionar que cada método de 
cómputo para determinar la variación de voltaje puede 
ser ajustado a las diferentes realidades en las que se 
pretenda aplicar la metodología propuesta en el present  
artículo. Con la figura 4 se ilustra la magnitud de 
variación de voltaje en función del calibre del conductor 
por cada clúster. Los kVA/m seleccionados para evaluar 
al modelo corresponde para redes de calibre 4, 2, 1/0, 2/0, 
3/0 y 4/0 correspondiente a la leyenda de la Figura 4 de 
menor a mayor. 
 
Figura 4. Variación de voltaje en función del calibre del 
conductor. Fuente Autores. 
 
Por lo tanto, en la figura 4 se pueden apreciar 5 
agrupaciones para un valor de k diferente en cada cso.  
El valor de k representa el número de transformadores 
promedio a agrupar en cada clúster. Cuando k incrementa 
como se expone en la figura 4, se distingue que la 
magnitud de variación de voltaje total aumenta a medida 
que el número de usuarios paralelamente también lo hace 
y esto se explica, ya que, a medida que el número d 
usuarios a agrupar aumenta disminuye los clústeres 
resultantes y con ello, la potencia tiene una magnitud 
mayor, por lo que, dará como resultado un incremento 
sustancial en la caída de voltaje. Un detalle adicional de 
la figura 4 es que el calibre del conductor es una variable 
fundamental para minimizar las variaciones de voltaje en 
cada primario de los transformadores de distribución. A 
medida que se incrementa el calibre del conductor la 
variación de voltaje disminuye, si se observa en la figura 
4 cuando k = 2 la máxima caída de voltaje no supera el 
0.25 %, sin embargo, cuando k = 32 solo se dispone de 1 
clúster, por lo tanto, la potencia total acumulada será la 
sumatoria de las demandas parcial del escenario, es decir, 
de los 32 transformadores de distribución emplazados, 
por lo que, la demanda será muy alta y técnicamente no 
será viable con conductores AWG 4, 2 y 1/0. Sin 
embargo, para k = 32 es técnicamente viable para calibres 
2/0, 3/0 y 4/0 como se ilustra en la figura 2, puesto que, 
no se supera el 1% de caída de voltaje indicado en las 
normativas internacionales. En este punto, se puede 
mencionar que a medida que el calibre del conductor 
 
aumenta o disminuye su costo también lo hace y en esta 
investigación no se lo ha considerado. 
 La heurística propuesta es una herramienta versátil 
que permite seleccionar o decidir sobre el calibre del 
conductor que se debería emplear en cada caso de 
estudio, además, permite conocer la longitud real 
requerido para la implementación de SAE. Un detalle 
adicional que influye sobre la mejor topología para 
emplazar SAE es la tecnología y capacidad disponible, 
de tal manera que, el presente modelo puede ajustarse a 
las diferentes realidades y proporcionar múltiples 
opciones que permitirá sin lugar a duda al diseñador 




Figura 5. Óptimo despliegue georreferenciado de SAE para k 
= 16. Fuente Autores. 
 
La figura 5 ilustra uno de los mejores posibles 
escenarios, es decir, la heurística proporciona soluciones 
globales a nivel de trayectoria (topología), sin embargo, 
por las múltiples variables de ingreso y criterios de 
diseño la solución óptima global lo será únicamente para 
cada caso específico respondiendo a las variables de 
ingreso (sección del conductor y número de usuarios 
aproximado por cada agrupación).  
Por lo tanto, la solución es global para cada caso, sin 
embargo, la solución final estará sujeta a las prácticas de 
diseño de cada región.  
Existe 5 soluciones posibles en cada valor de k, sin 
embargo, el costo del conductor será un parámetro 
fundamental para decidir en el precio final de SAE. Por 
lo tanto, de las 5 opciones que no supera el 1% de 
variación de voltaje el menos costoso es el de menor 
sección, que, para el caso es de AWG 2. 
 
 
Figura 6. Rendimiento del algoritmo en función de la 
variación de segmentos. Fuente Autores. 
 
En la figura 6 se ilustra el tiempo de máquina 
empleado por el ordenador para resolver cada uno de los 
casos ensayados en el presente artículo. El modelo fu  
evaluado en un ordenador Intel Core i7 con 8 RAM.  
Se puede observar que a medida que el número de 
segmentaciones disminuye también lo hace el tiempo de 
máquina empleado para dar solución al problema.  
Esto se debe porque, a mayor número de 
segmentaciones, existe mayor número de exploraciones 
posibles que debe ejecutar el ordenador, por lo tanto, 
cuando existe un único segmento las múltiples 
combinaciones son reducidas ya que el área está limi ada 
por las trayectorias trazadas en el escenario estudiado. 
Por lo tanto, el modelo ha demostrado ser flexible, 
versátil y finito y es capaz de dar solución al 
emplazamiento geolocalizado de SAE considerando 
variables de entrada reales. Adicionalmente, permit al 
diseñador tomar decisiones basándose en fundamentos 






En el artículo se ha comprobado la eficacia de la 
heurística planteada, se ha determinado la ubicación 
óptima dentro de una red de distribución 
georreferenciada, en el escenario analizado, se puedo 
evidenciar que, entre todas las posibles configuraciones 
de sitios factibles, conductores y carga aleatoria, la 
óptima se consigue con la mayor parte de usuarios 
conectados y con pérdidas en el orden de xxx%, dando 
valor agregado a la investigación con datos de usuarios y 
distancia geolocalizados. 
En futuros trabajos se evaluará el modelo adicionando 
una variable de decisión asociada a los costos de 
inversión, mantenimiento y reemplazo, convirtiendo el 
modelo en un problema de optimización multiobjetivo. 
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